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Morsweg

PVC ∅315 mm,  l = 67.12 m, afschot = 4 ‰
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PVC ∅315 mm

l = 21,50 m, afschot = 4 ‰
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Hoge druk gasleiding

DT-riool aansluiten op 
bestaande inspectieput

bestaand riool aansluiten op 
nieuw te plaatsen inspectieput

VWA-riool aansluiten op 
bestaande inspectieput

kruising met hoge 
druk gasleiding

Afgedopte uitlegger t.b.v. 
mogelijke toekomstige aansluiting
DT-riool Sperwerstraat

Kruising met waterleiding

kruising met waterleiding

kruising met waterleiding

Bestaande leiding aansluiten 
op nieuwe inspectieput

herstraten verharding

Put voorzien van overstort-
drempel op +14.40 N.A.P.
en afgedopte uitlegger t.b.v. 
DT-riool, PP ∅400 

Bestaande persleiding verlengen en
aansluiten op nieuwe inspectieput
Put voorzien van roosterdeksel t.b.v. ontluchting

Bestaande aansluiting verleggen  
naar nieuw riool

Put voorzien van overstort-
drempel op +15.20 N.A.P.
bestaande leiding aansluiten 
op nieuwe inspectieput

drain PP ∅300 mm,  l = 9.68 m

In onbruik geraakte
aansluitingen afdoppen

Bestaande haag

PVC ∅315 mm, l = 6,08 m, afschot = 4 ‰

Bestaande drainage aansluiten op nieuwe put

92DT****

Koppeling bestaande drainage 
met nieuw drainage riool
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+15.14
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31 bestaande bebouwing

+16.36 bestaande terreinhoogte

Werkgrens

Bestaande verharding

Nieuwe riolering

VWA PVC, diameter

DT inspectieput, PP, ∅600 mm,
voorzien van zand/slibvang

DT-riool PP, diameter, b.o.b., in grindkoffer, 500x500 mm

PVC ∅315 mm

VWA inspectieput beton, 800x800 mmI

+13,80

drain PP ∅300 mm

Stroomrichting met afschot en lengte

Uitlegger t.b.v. toekomstige aansluitmogelijkheid

b.o.b. nieuwe situatie

000xxx

lengte, afschot

lengte, afschot

Inspectieput, beton, 1000x1000 mmI

000xxx

VWA inspectieput kunststof, ∅600 mm
000xxx

Nieuwe huis/kolkaansluiting, afgedopt

Bestaande riolering

GWA beton, incl. diameter, b.o.b. 

HWA, Trottoirkolk 450x450 mm

HWA, Straatkolk 350x350 mm 

GWA inspectieput beton

pvc ∅ 250
GWA pvc, incl. diameter, b.o.b. 

Huisaansluiting

Beton ∅ 700

Bestaand GWA riool relinen

O

Nieuwe HWA huisaansluiting, PVC ∅125, met ontstoppingsstuk op 
erfgrens. Exacte locatie in het werk te bepalen

O

Nieuwe HWA huisaansluiting, PVC ∅125, met ontstoppingsstuk op 
erfgrens. Exacte locatie in het werk te bepalen

Bestaande kolkleiding, aansluiten op nieuw drainageriool, indicatief 
weergegeven. Exacte locatie in het werk te bepalen

Bestaande verharding herstraten ter bevordering van 
de afwatering

Drainageleiding, pvc
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Definitief

DO

201-1

17-005

12-12-2017

JBU

A0

1:200

Riolering (deel A)

Definitief ontwerp

Rioolmaatregelen te Delden

Gemeente Hof van Twente

Deel A

Deel B

Deel C

Deel A

Zie voor aansluiting tekeningnr. 101-2 Deel B

Icoon

Opmerkingen:

- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

- Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven

- Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd

- Bestaande kabels en leidingen indicatief weergegeven

- Klic informatie op tekening volgens melding exacte locatie volgens proefsleuven en profielen

- Insteek cunet riolering op >0,50 m vanuit kantopsluiting om herstraat- en stelwerkzaamheden te beperken

- Afschot VWA riool bedraagt 1:250

- Afschot DT riool bedraagt <1:1000 

wijzigingenuitgave datum getekend gecontrol.

JBU22-12-2017Verschuiving riool in Morsweg, b.o.b's en toevoeging van huis- en kolkaansluitingen en putnummersA

JBU22-01-2018Diverse textuele aanpassingen, detail put met persleiding toegevoegd.B

JBU30-01-2018KLIC melding uit tekening gehaaldC

Uitgangspunten:


